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 תנאים כלליים מיוחדים. 1
 
 הגדרות   1.01 

  .החוזהגוף עימו יחתום המבצע על  -         היזם/ןהמזמי 
   .נשוא מפרט זה לוןמעליות המבצעת את המעחברת ה - המבצע/הקבלן             
 . היזם, או כל אחד מטעמו - המפקח             
 .ח היזםוכ -שהינו בא  כל נציג - האדריכל             
   .הנדסי  תכנוןשחק, ייעוץ ו–בלס  - היועץ             
 המבצע לספק ולהתקין לפי מפרט זה. מערכות והעבודות  שעלכל ה - המתקנים             
             
 כאשר מצוינת מעלית, הכוונה למעלון.            
 כאשר חלק/פריט מצוין בלשון יחיד, הכוונה היא גם לרבים.            

 
 תכולת העבודה   1.02 

 
 .קיים המעלון 

 . מהאתר  ולפנותם  הקיים  המעלון  חלקי  כל  את  לפרק  הקבלן  על  ,עבודתו  במסגרת
 .המעלון הקיים יישארו בבעלות הקבלן ועליו לקחת זאת בחשבון בהצעתו  חלקי

א  גם  הקבלן  עבודת  תכלול  והפינוי,  לפרוק  הנחוצים  בנוסף  הכלים  כל  )לרבות  התקנה  ספקה, 
ולהתקנה כגון מחסן כלים   מפסקים חשמליים ראשיים )פאקט(,  ,פיגומים  וחומרים,  להתארגנות 

במפרט הטכני כולל כל  כמתואר    ון ה ומסירה לשימוש המזמין של המעלפעלה  (,אמצעי עזרמנופים ו
רצון המזמין והיועץ  עות  עבודה לשבית והתעודות הנדרשות  להשלמת ההעבודו החלקים, החומרים,  

 . שאם לא נדרשו במפור גם
מהלך    תאום  רכבה,ה  ון מפורט והגשת תוכניות מפורטות,הדרוש לתכנכוללת העבודה את כל    כמו כן

 הגופים הנוגעים והשלמתה כנדרש.העבודה עם כל 
ללו ה  לרבותת, תאומים הנזכרים במפרט ובתנאים הכלליים  ספקות, התוכניואעלות כל העבודות, ה

תשולם בגינם כל    ולא ים אך נחוצים להשלמת העבודה תחשב ככלולה בהצעת המבצע  מוזכר  שלא
 .היאתוספת מחיר ש

 
   התאמות לתקנים  1.03

 
 החומרים    , העבודה מבצע להיות בעל תו תקן מאושר ע"י מכון התקנים לסוג זה של מתקנים.על ה         
 24.81/41או  1חלק   2252הישראלי האחרון למעלונים שמספרו  תקןיתאימו ל  שיסופקווהחלקים     

 העדכנית.   תובגרסאירופאי לסעיף מסוים יש להסתמך על תקן יחסות בתקן י הת ואיןבמידה  ו    
 בנוסף על המבצע לעמוד גם בדרישות והתקנים הבאים:           

 

  .עבודות חשמל ואש יחוק •

 תקנות שרותי כבאות ארציים ומקומיים.  •

 (. 1970פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש )  •

 בטיחות. ה חוקי ודרישות •

 . 3.1חלק   1981ותקן  70חלק  2481נגישות לנכים לפי תקן דרישות  •
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   תוכניות ואישורים  1.04
 

 כניות שתכלול: ות תקבלת העבודה, על המבצע להגיש לאישור המפקח מערכמשבועות  2ך תו

 (. LAYOUT)  תוכניות הרכבה מפורטות עם רשימות הרכיבים השונים •

 . הדרישות לביצוע לרבות פתחים שונים ועומסיםתוכניות בנייה מפורטות עם כל  •

 תוכניות חשמל מפורטות והזנות נחוצות . •

 . וןתוכניות אביזרי פיקוד וסיגנליזציה בפיר ובתא המעל •

 .תוכנית פרטי התא והחזיתות •

מעקה, תקרה,   תוכניות ודוגמאות דרושות לבחירת צורת הדלתות, משקופים, גוונים, לחצנים,  •
 תאורה, ציפוי קירות וכיוצ"ב. 

תוכניות תוגשנה בשני העתקים ותהיינה בקנה מידה ברור להבנת הפרטים ובהתאם לדרישות  ה
 שרטוט מקובלות. 

  . תוכניות חוזרות עד לאישור הסופי הן של המפקחלרבות  על המבצע להגיש את תוכניותיו           
יבסס את תוכניותיו על   יכניס שינויים  התוכניות המצ"ב  המבצע  ללא אישור המפקח בכתב. ולא 

 כל שינוי שידרוש המבצע יבוצע על חשבונו. שהועברו למבצע,   המבנה בוצע לפי תוכניותבמידה ו
 על המבצע להתחיל את עבודותיו רק לאחר קבלת אישור לתוכניותיו.             

 . 
  ולמבנה התאמה למפרט, לתוכניות  1.05 

 ולחוזה. )בנוי!(  כל העבודות שיבצע המבצע באתר יהיו בהתאמה מלאה לתוכניות, למפרט, למבנה            
 ל שינוי חייב לקבל את אישור המפקח בכתב.  כ          
 שבהן. מקובלת במידותה ותיתכן סטייות שמקבל המבצע הינן כלליות בלבד התוכני          
 על המבצע למדוד את המידות כפי שהן במציאות ולתכנן בהתאם.            
 צב הקיים.מהתוכניות לאת בצע יבדוק ויתאים המ          

 
  מהלך העבודה  1.06

 העבודות וינהל יומן ובו תירשמנה כלמהלך העבודה ח מפורט על " דו המבצע ימציא למזמין         
 . חומר הנ"ללעיין במזמין רשאי בכל עת והשביצע         

 עבודת המבצע המזמין וכן מעת לעת ובכל שלב של מזמין עפ"י דרישת ל  דו"ח והיומן יימסרוה        
 .  על ביצוע העבודההשפעה  להשיש         
 המבצע להודיע על   שהמזמין צריך לבצעם מראש לצורך המבצע, עלאו שינויים  אם ישנן עבודות        
  כדי למנוע עיכובים בעבודת ההרכבה.מראש למזמין כך         
 המבצע.צועה יחול על יבעלות העבודה ו/או  ,ך המבצע מראשכאם לא יודיע על         

 
     ספקת המזמיןאעבודות ב  71.0 

 .  המכונות חדרווי תקשורת וטלפון עד  וק )ללא מפסקים(  הזנת חשמל •

 . המעלוןבצוע קירוי במבואות  •

   חציבה )מינימלית הנחוצה לקבלת המידות הנדרשות( של שורת האבנים בבור הפיר. •
 

 לשימוש המזמין, תבוצענה ע"י ועל וומסירת ו, השלמתוןיתר העבודות הנחוצות להתקנת המעל   
 חשבון הקבלן גם אם הן לא הוזכרו במפורש במפרט.   
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   וחומריםטיב העבודה, ביצוע     81.0 

את   לבצע  מתחייב  לחוקיםהמבצע  לכללים  ובהתאם  גבוהה  ברמה  הקיימים  ול  העבודה  תקנים 
 והמקובלים.  

מנוסים בעבודות מסוג זה ובהשגחתו המתמדת של  ו  כל העבודות תבוצענה ע"י עובדים מאומנים
 החומרים יהיו מהמין המשובח ביותר. בחומרים שאושרו ע"י המפקח ו מנהל עבודה תוך שימוש

עבודה מטעם המבצע. כל הוראה שתימסר למנהל  ה  האחראי על  בזמן ההרכבה יהיה במקום מנהל
 העבודה תחייב את המבצע.

המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של מנהל העבודה או כל עובד של המבצע שלדעתו הינו  
 בעיניו . בלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה נאותה או שהתנהגותו אינה כשרה 

       
    נזקים וביטוח    .091 

לבנ שייגרם  נזק  כל  בגין  אחר  צד  ו/או  המזמין  את  לפצות  ויידרש  אחראי    למכונות,   ין,יהמבצע 
למתקנים ולבני אדם כתוצאה מעבודות המבצע או עובדיו או קבלני המשנה שלו במישרין או בעקיפין  

 ידו. או נזק שנגרם כתוצאה מפגם בחומרים שסופקו על 
 ללא אישור מוקדם מנציג המזמין והמפקח.  מבנהה באין לבצע עבודות או פעולות חציב

 ג לביטוחים מתאימים לעובדיו המהווים כיסוי מלא לנזקים  המתוארים לעיל. והמבצע חייב לדא  
 . לפני תחילת עבודתופקח על המבצע להמציא עותק מהפוליסות למ

      
 מסירת המתקן      01.1

המתק הרכבת  בדיקה  ן  בסיום  תעודות  למפקח  המבצע  של  ימציא  מטעם  ואישור  חברת    בודק 
 טיב של המבצע. הקרת ת בכון התקנים וכן אישורי בדיקהחשמל ומ

 יוזמנו ע"י המבצע ועל חשבונו.לרבות בדיקות חוזרות באשמת המבצע, כל הבדיקות הנ"ל 
 " )תוכניות הרכבת המתקן, תוכניות   AS MADEתוצאות הבדיקות הנ"ל כולל מסירת תוכניות "  

ופיקוד אחזחשמל  הוראות  מק,  כולל  חילוף  חלקי  רשימת  וכן  ל" טיקה  יוגשו  בשלושה  ם(,  מזמין 
ו נוספת למעלהעתקים  בדיקה  והיועץ    וןלאחר הגשת מסמכים אלו תיערך  בהשתתפות המפקח 

 ותיבדק התאמת המתקן למפרט ולתוכניות.  
 ח האדם לביצוע הבדיקות.  ו המזמין את כל אמצעי העזר וכהמבצע יעמיד לרשות 

היה קבלה במידה ויתגלו אי התאמות או ליקויים, על המבצע לבצעם מיידית ורק לאחר ביצועם ת
 סופית של המתקן.

 
  הדרכה    11.1

ובמתן עזרה בזמן  במתקן    כוןאת המשתמש בשימוש נ  דריך המבצע למזמין, י  מתקן מסירת העם  
 .  וןאנשים מן המעלחילוץ 

 פעמים בשנה.  2 –תדירות ההדרכה תקבע ע"י המזמין אך לא תהיה גבוהה מ  
 ההדרכה תינתן ע"י המבצע בחינם.   

 
 ערבויות   21.1 

   לדרישות המזמין. בהתאם  וןציוד ופעולת המעלה המבצע נדרש לתת ערבויות מתאימות לטיב
 
 אחריות     31.1 

 ציגו.  נמפקח או  הע"י  הסופית ותהיה מתאריך קבלת וןתחלת תקופת האחריות למעלה
שבוצעה העבודה    על  והיא תחולמהתאריך הנ"ל    חודשים  12  -היא לתקופת האחריות  נקבע כי  

  ועל החלקים שהותקנו.  
 . וןבמעל ח עליון או שימוש לא תקיןואחריות הקבלן לא תחול על נזקים כתוצאה מכ 
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   שרות בתקופת האחריות   41.1 

ולשלוח את נציגו להיות נוכח בבדיקת   וןרות שוטף למעלשייב המבצע לספק  חאחריות  בתקופת ה
 בודק מוסמך. 

לאחר   את כל התקלותו  במצב תקין ונקי  ובמשך תקופת אחריותו ויחזיק  ווחלקי   ון המבצע יטפל במעל
  ות לאחר ההודעה. שע 24המאוחר שתתרחשנה יתקן הקבלן מייד ועל חשבונו לכל 

להחליף כל חלק פגום ו  קלקולייב לתקן כל  והמבצע ח  וןה למעלקופת האחריות תעשה בדיקתבתום  
 . התגלשה

ב שיוחלפו  החלקים  האחריות  לכל  שנה. יתתקופת  של  נוספת  אחריות   נתן 
לבצע טיפול   חודשים  2  -בפעם  בנוסף לתיקון הקלקולים והחלפת החלקים חייב המבצע לפחות  

צל איירשמו בספר שרות    עבודות השרותו  םתיקונ,  המלצות היצרן. הקלקוליםעל פי    וןמונע למעל
מחסנו מלאי של חלקי חילוף מקוריים בכמות סבירה ומצהיר  ב  המזמין. המבצע מתחייב להחזיק

 לקי החילוף הנ"ל גם בעת מתן ההצעה. חשברשותו נמצאים 
 לשנה. 3לא יעלה על  וןלהשבתת המעלרמות והג המבצע מתחייב שמספר התקלות

מנו את האחריות מ העובדה שהמבצע ביצע את עבודתו בהתאם למפרט ולתוכניות, אינה מורידה  
 פעולתם התקינה של המתקנים. להבטחת 

  ציוד ההמפקח על בחירת    ואישור  הנובעת משגיאות בתוכניותעבור כל תקלה    חראיאהמבצע בלבד  
  של המבצע אינו משחרר את המבצע מאחריותו.  

לתקן    בצע  מהמ  אי המפקח לדרושרש  ,או בטיב העבודה  חומרב  ליקויים  מידה ויתגלו פגמים אוב
  או להחליף את הציוד הפגום.  

 .  וןבמחיר המעל כלולהבתקופת האחריות, , התיקונים  והחלפת החלקים עלות השרות 
 
   למתן שרות ועלות השרות לאחר האחריותהסכם    51.1 

 . עם המזמין שיאושרשרות בנוסח  יחתמו על חוזה הצדדים 
ימים בין שרות    50-70פעמים בשנה לפחות במרווחי זמן של    6נקבע כי יבוצע שרות וטיפול מונע  

 אחד למשנהו. 
   :מצוין בכתב הכמויותכ  תהיה לאחר תקופת האחריות השנתי השרותעלות 

 .   2025 אפרילצמודה למדד מחירים לצרכן לפי בסיס  תהיה עלות השרות
 

    ומשך ההשבתה זמן האספקה   61.1
 ו.מנתהזחודשים מיום  5לשימוש המזמין יהיה   וומסירת וןספקה, הפעלת המעלאזמן ה

 30השבתת המעלון הקיים עד הפעלת ומסירת המעלון החדש לשימוש, לא יעלה על  הזמן מיום  
   ימים קלנדריים.

 

 הרכבה בעת שהמבנה פועל     71.1 
 . מבנהעבודתו מהווה מכשול וסכנה לבאי ה  המבנה פועל על המבצע לקחת בחשבון כי 

זהרה מתאימים א  לאור זאת עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות, לגדר את אזור עבודתו ולהציב שלטי  
 ו/או סכנה לבאי המבנה. הכדי למנוע אפשרות של פגיע

למטרדי לכלוך   כמו כן על המבצע לתאם עם האחראי במבנה את מועד ביצוע העבודות הגורמות
 .  שיקבע עם המזמיןורעש ולפי הצורך לבצעם בעת 
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  תנאי סף לקבלן המעלון   81.1
 

 לפחות.  2קבוצה ב', סווג  180הקבלן הינו רשום בתחום המעליות, ענף  .א
 הקבלן בעל תו תקן ואישור להתקנת מעליות מכל סוג.  .ב
  .הקבלן בעל אישור רשמי למתן שרות למעליות .ג
 הביטחון. הקבלן בעל אישור עבודה עם משרדי ממשלה, רשויות ומשרד  .ד
הנדסי  .ה גיבוי  ממנה  לקבל  ויכול  ארה"ב  או  יפן  באירופה,  ידועה  בינלאומית  חברה  מייצג  הקבלן 

 ופתרונות לכל בעיה טכנית בתחום המעליות.
 מהנדסים שכירים לפחות העוסקים בתחום המעליות. 2לקבלן משרד טכני המעסיק  . ו
ניסיון של   .ז בעל  והתקין    10הקבלן  לפחות בתחום המעליות    ים לפחות הדומ ונים  מעל  100שנים 

 .למתן ההצעה ותהקודמ שניםה 5במהלך  זה בפרויקט וןלמעל
 .שעות ביממה 24שיכול לתת מענה לקריאות חילוץ ותיקונים  הארץ שרות בצפון ףלקבלן סני .ח
 לשרות והרכבת מעליות. ותמכוניות לפחות המיועד 5לקבלן  .ט
 לפחות.    וניםמעל  500 -הקבלן נותן שרות ל . י
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 אור טכני  ית .  2
 

 :תוכן העניינים 
  

 כללי   2.01 

 אור טכני מקוצר  ית  2.02 

 אור הפיקוד ית    2.03 

  אור המערכות החשמליות ית  2.04 

  אור אביזרי הפיקוד וההפעלה ית    2.05 

 אור התא ית  2.06 

  אור דלתות הפיר  ית  2.07 

 אור משקופי הדלתות  ית  2.08 

 אור מערכת ההנעהית    2.09 

 אור החלקים המכניים  ית  2.10 

 
 
   כללי  2.01  
 

ואינו מפרט   וןלט את הנתונים והדרישות הבסיסיות מהמעהתאור הטכני המתואר להלן מפר .א
 אליהם. התקנים או בא במקומם אלא מהווה תוספת/השלמהלפי את כל הנדרש 

 
 ט ובתקנים לרבות כל הנחוץ בלן יספק ויתקין את כל הדרוש במפרהק, במסגרת עבודתו  . ב

לשימוש המזמין ולשביעות רצונו גם אם  עבודה או חלק/מכלול לא  וומסירת וןלהשלמת המעל
   צוינו במפורש במפרט. 

 
רת במפרט ובטבלאות ומתייחס לחומרי ופרטי גמר הינו בסיסי בלבד ומהווה מסג ןהמצוי . ג

בא במקום דרישות האדריכל/המזמין שעליהן צריך הקבלן לענות  כללית לדרישות אך אינו
 יועברו אליו ויתבססו על דרישותיו.  ולקבל את אישורו על גבי התוכניות ש

 

כפי שמופיע בכתב   וןכל הנדרש בתנאים הכלליים  במפרט ובתקנים יהיה כלול במחיר המעל .ד
 . הכמויות
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   אור טכני מקוצרית   2.02
 

                
 אורית

 

 יתאים לשימוש חיצוני כמתואר המעלון  

 
 סוג המעלון  

 

  עם בוכנה ישירה טלסקופיתהידראולי 

 באוויר חיצוני בתוך פיר סגור  –  (ציבורינוסעים ) שימוש

 400 כושר הרמה )ק"ג( 

 משתמש ומלווה  מספר הנוסעים

 0.15 מהירות )מ'/ש( 

בקרת מהירות )חוג  
 סגור(

 באמצעות שסתומים 

  בחדר מכונות מרוחק מהפיר מיקום המכונות  

 בכל כיוון  15 הנעות לשעה  

 5.0 אי דיוק בעצירה )מ"מ( 

 )ימין במבט מבחוץ( מהצדישיר באמצעות בוכנה טלסקופית  הרמה
 רצוי  -או ישיר מהצד )לא טלסקופי וללא כבלים( 

 מ'  2.70 -כ גובה הרמה )מ'( 

 2 מספר התחנות 

 בצד אחד     2 מספר הפתחים  

 למדידה במציאות  – עומק( X)רוחב  x 1.42 1.50 מידות הפיר )מ'( 

 למדידה במציאות –ס"מ  25 -כ עומק בור 

 למדידה במציאות –ס"מ  270 -כ גובה ראש הפיר

 ר( או יותר במידת האפשר xע   x)ג  x 1.35 x 2.10 1.05 )מ'(  הנדרש גודל התא

 או יותר במידת האפשר  X 2.0 0.9 גודל הדלתות )מ'( 

 ידניות כנף  בפירסוג הדלתות 

 תא ללא דלת  סוג הדלתות בתא 

 בטון ואבנים )לבדיקה במציאות(  מבנה הפיר

 )בלחיצה רצופה( + באמצעות כרטיס מגנטי/מפתח אוניברסלי סוג הפיקוד  

 

 : חיצוני" בתוך פיר סגוריתאימו למתקן "   ון המצוינים להלןכל אביזרי המעל
 לפחות(.  65IPלחצנים ואינדיקטורים בקומות ובתא )יהיו ברמת הגנה  -

 לפחות(.  65IPחיווט וחיבורים חשמליים בפיר )יהיו גם ברמת הגנה  -

 לפחות(.   65IPמגעים ומנעולים )יהיו גם ברמת הגנה  -
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 הפיקוד אור ית   2.03  
 

 אוניברסלי   .א

  ון ודולקת רצוף כאשר המעל  בתנועה  וןה ונורית )מהבהבת כשהמעלאבכל תחנה לחצן קרי •
 .(תפוס

בלחיצה רצופה על לחצן לאחר קריאת התא מבחוץ )קריאה נרשמת(, הנסיעה בתא תהיה   •
 . מהתא או מהקומות קומת היעד

הנסיעה תתאפשר רק לאחר העברת כרטיס מגנטי )או מתג מפתח בהפעלה רגעית בתא  •
  המזמין וללא תוספת מחיר כלשהיא(ובקומות, להחלטת 

 
 כללי   . ב

 גם את הדרישות הבאות:  כלולהמערכת ת  ,בפיקודסף לנדרש בנו     

 כל הלחצנים הם עם נורית לאישור רישום הפקודה.   •

 עומס יתר )עם נורה וזמזם בתא(.  •

 אלקטריים המכסה את כל שטח הפתח בתא.-טור תאים פוטו •

 .מפלס התחנהית התא משקיעה או עליפלוס מחדש למפלס הקומה בעת  •

 . ע"י מצבר/מטען שעה )ניתן לכיוון( 1.0 -לקומה תחתונה לאחר כ אוטומטיתה יריד •
 
 אור המערכת החשמלית ית   2.04  
  

  לוח הפקוד .א
 בעל דלתות לנעילה עם צירים ואוורור. ו מ"מ לפחות( צבוע 2.0פלדה )עובי יבנה בתוך ארון           

         הלוח ואביזרי החשמל בו יכילו חלקים חדשים מקוריים בלבד המבוססים על טכניקות חדשות  
 עדכניות המתאימות לפעולה בטוחה, אמינה ושקטה.

 וכן מנגנונים נוספים כגון:  וןיכיל את כל הנדרש לפעולת המעל הפיקוד  לוח

   .לפחות 0.92מערכת קבלים לשיפור כפל ההספק ל  •

 ", "הפרעה לדלת", "בשרות", "עומס יתר" וכדומה.  ל", "מקולקןכגון " תקי יבשיםמגעים  •

המסומנים   יציבים  מהדקים    באמצעות    יהיו  וכל  החיבורים  במהדקים     מהמגעים    היציאות   •
  .בצורה ברורה ואמינה כך שישתמרו לשנים רבות

 

  וכבל כפיף  חווט חשמלי . ב

 . )שבהספקתו( לאחר המפסקים הראשייםהקבלן יבצע את כל החיווט החשמלי 

 . הנדרשויתאים למבנה  C.V.Pאו  בתעלות פח בוצע י כל החווט

 . החוטים יהיו מוגנים בתוך צנרתתעפות תעשה עם קופסת הסתעפות וכל הס
 יהיה מסומן בהתאם לתוכנית שתוגש בסיום העבודה.  החיווט

יציבה לתחתית    יחוזק בצורהומיוחד למעליות ובעל גמישות גבוהה  יהיה  חשמלי  ה  כפיףהכבל  ה
 טי החשמל.  לחו התא ולאמצע הפיר והמבנה יהיה כזה שמשקל הכבל לא יועבר

 
 
 
 
 



 

 

 

 

                                           balasyeng@gmail.comייעוץ ותכנון הנדסי   שחק , – בלס   

 09.8330020פקס:                         03.6346438טל':                  44417כפר סבא   2לסל    

  מרכז המבקרים עכו העתיקה  שם העבודה:

 26/03/2025תאריך:                                  0 מהדורה:                     25102מספר עבודה:   

 

10 

 
 
 
 

 תאורת התא   . ג

בעלי אורך חיים גבוה והיא תתבצע כך שתהיה  LEDת גופי התאורה בתא תהיה באמצעו
 גישה קלה לטיפול והחלפת הנורות.

 . התאורה תופעל אוטומטית
 .  LEDתאורת החרום תהיה גם היא בטכניקת 

  
 מערכת אינטרקום/טלפון  .ד

יותקן אינטרקום המופעל אוטומטית )פותח את הקו לדיבור ושמיעה( בעת לחיצה על  וןבמעל
 לחצן האזעקה.

 .במבנה נוסףמוקד שרות ארצי ומוקד  ,וןהאינטרקום מקשר בין תא המעל
מנויים לפי סדר   3האינטרקום יכיל גם חייגן אוטומטי המאפשר דילוג אוטומטי בחיוג בין  

 . במקרה של מוקד "תפוס" 
שאינם  יבשיםעצמאית באמצעות מטען ומצברים חשמלית בעלת הזנה המערכת תהיה 
 דורשים טיפול.  

 .נקודות "הקצה" של המערכת תסופקנה ע"י הקבלן באופן ומיקום כפי שייקבע ע"י המזמין
 

 התאמה לנגישות מוגבלים  .ה

 .דרישותים לחוקי ותקני הנגישות כמצוין בתאיו  צוידי וןהמעל
 

  ביזרי הפיקוד וההפעלהאור אית  2.05  
 

 אביזרי הפיקוד וההפעלה הנדרשים  .א
 בתא        

   .אופקיתטבלת לחצנים  •

 ראה קומות וכוון. מ •

 לחצן עצור.  •

  

 בתחנות     

  .בכל תחנהמראה קומות וכוון  •

 תפוס. וןרצוף כשהמעל יםבנסיעה ודולק יםהמהבהב ושליחה לקריאה נים מואריםלחצ •

 לחצן עצור.  •

 

 ת הלחצנים וטבלאור ית . ב

מ"מ לפחות המחוברים לקופסא באמצעות  3שלטי טבלת הלחצנים יהיו מפלב"ם בעובי  •
 . ברגים מיוחדים

 

 אור מראי הקומות/כוון ית . ג

מ"מ לפחות ויחוברו לקופסא באמצעות ברגים   3בעובי  שלטי הטבלות הנ"ל יהיו מפלב"ם •
 מיוחדים שאינם בולטים מפני השלט. 

  . DOT MATRIXמראי הקומות יהיו מסוג  •

 מ"מ לפחות.   50גובה מראה הקומות והכוון יהיה  •
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 אור התא  ית  2.06  

        
    המעלוןתא א.        

ת הרעש והרעידות  ולים עליו וברמעובמהירויות המופמבנה התא יבטיח את עמידתו בעומסים 
 במפרט. המקובלות והנדרשות

  
 . מ"מ עובי 2.0מפח פלב"ם עם טקסטורה בנו ייהקירות 

 ל על פי הדרישות והתקנים. ועל קיר אחד בתא יותקן מעקה יציב ועליו טבלת לחצנים אופקית, הכ
 

  עם )או אבן/גרניט פורצלן( מ"מ לפחות  5.0בעובי  פלב"ם מחוספסרצפת התא תיבנה מפח 
 . ויציבה בעת כניסת הנוסעים לתאחיזוקים מתחתיה ותבטיח עמידה נאותה 

 .מפלב"ם סביב הרצפה )בשוליה( יותקן סוקול
 

 ת לתקרת התא תותקן תקרה מונמכת לתאורה או שתהייה תאורה ישירה.מתח
 התאורה תותקן כך שתהיה בטוחה ומוגנת ושאינה ניתנת לפירוק בנקל.

 
 ללא דלת. פתח התא 

בחלל  ה ויש הפרעהבמקר העוצר ומונע את תנועת התאאלקטריים -תאים פוטו-ותקן טורי בפתח
 הפתח.

 .  יח עמידה בכוחות המופעלים עליובט המפרופיל אלומיניום משוך  יותקןתא ב הפתחסף ב
 

 . 316יהיה מסוג   לקירות ולתקרההפלב"ם 
 

 
   ומשקופיהן דלתות הפיראור ית   2.07

 . המשקופים והדלתות הקיימות יוחלפו לחדשים
 הדלתות בעלות כנף אחת עם משקוף אינטגרלי.  

  2.0מ"מ כפול דופן והמשקוף בנוי מפח פלב"ם בעובי  1.5פלב"ם בעובי  פחמבנה הכנף הינו מ
 ובעומק הנחוץ ובתוכו יותקנו הלחצנים והאינדיקטורים.  ברוחב מ"מ

תיסגר עצמאית ע"י קפיץ ותתהדק למשקוף באמצעות  והכנף  מגע ומנעול ו כילי משקוף/כל כנף  
 מיוחד.  מתקן

 מגומי. מיוחד כנגד בולם  "רכה" סגירתה הסופית של הכנף תהיה 
 מעלות לכל הפחות. 100ית של ו מבנה הצירים והמשקוף יאפשר את פתיחת הכנף בזו

 
 צידן הפנימי של הכנפיים יהיה חלק ועליו יותקן שלט עם כינוי הקומה. 

 בסף הדלת ובחלקה העליון יותקנו "סינרים" מיוחדים לכיסוי ולמניעת היתפסות. 
 בין הדלתות ולכל גובה הפיר יותקנו פחי כיסוי. 

 
 . 316הפלב"ם לכנפיים והמשקופים יהיה מסוג 
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   אור מערכת ההנעהית   82.0
 

 דראולית "בתקיפה ישירה" או ישירה טלסקופית ימערכת הנעה ה

 
 מיכל  –משאבה  –מנוע 

 המנוע והמשאבה טבולים בתוך השמן שבמיכל ויתאימו במיוחד למטרתם. 
 מהמהירות הנומינלית תחת כל עומס. 10% -לא תשתנה ביותר מ וןמהירות תא המעל

מיוחד למניעת רעשים  SILENCERהמערכת תכלול גם גוף חימום לשמן שבמיכל עם טרמוסטט, 
 לפילוס מחדש במהירות איטית. משאבה מיוחדים  –ומנוע 

 המיכל על כל יחידותיו יותקנו על בולמי זעזועים מיוחדים המונעים העברת רעידות למבנה. 
 שסתומים 

 השסתומים יהיו "מפוקדים" אלקטרונית על"פ התקן ומיוחדים למעליות. 
 בעת קלקול תהיה אפשרות קלה ומהירה להוריד את התא ביד לתחנה הקרובה.

 המערכת תכלול גם משאבת יד להרמת הבוכנה בעת הצורך. 
 בוכנה 

 הבוכנה תתאים לגובה וכושר ההרמה הנחוצים ותתאים למעליות.
הבוכנה תכיל גם "שסתום שבר" מיוחד על"פ התקן ומנגנון לאיסוף השמן "המנוגב" מהבוכנה  

 למיכל איסוף מיוחד. 
הבוכנה תותקן על בסיס פלדה מיוחד )בהספקת הקבלן( להתאמתה לגובה הנחוץ ותהיה 

 המסונכרנים בניהם. חלקים 2-טלסקופית מ
מתחת  וןיש לתכנן ולבצע את המערכת כך שניתן יהיה להוריד את תא המעל להבטחת הסינכרון

 . אוטומטיתלמפלס תחנתה התחתונה ולאפשר לסינכרון מחדש להתבצע 
הספקת הקבלן תכלול גם את כל צנרת השמן )הגמישה והקשיחה( בין הבוכנה למיכל והצנרת 

 עצמה תתאים למעליות עם מקדמים תקניים מתאימים.
 כללי

 דראולית תהיה מיצרן אחד והשמן יתאים להמלצותיו.יהמערכת ההכל 
 

   אור החלקים המכנייםית    .092
 

 גלגלים  .א
 . ון עצמי למניעת צורך בטיפול בהםתקן יצוידו במסבים כדוריים אטומים בעלי שימגלגלי המ     

 
  (בוכנהמובילים ) פסים לתא ול . ב

 ומלוטשים.מיוחדים למעליות עשויים במשיכה, מושחזים 
 

  נעלי הובלה . ג

 . עלי החלקה או נעלי גלגליםנ תהינה
 

 יעת רעש ורעידות  מנ .ד

 . ו ואביזרי וןעל הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להשקטת פעולת המעל

 עליו לבצע גם:  יובין יתר עבודות
 .בידוד המנוע/משאבה מהמבנה •

 .התקנת צנרת שמן בקוטר מתאים ובידודה מהמבנה •

 .אביזרים לשיכוך רעש ורעידות בקווי זרימת השמןהתקנת  •
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  )אם יידרש( אבן/גרניט פורצלן ברצפת התא .ה

צופה בשיש או אריחי גרניט פורצלן, על הקבלן לקחת בחשבון ולהכין  רצפת התא תבמקרה ו
 .ס"מ 3.0ציפוי אבן עם הדבקה בעובי כולל של ברצפת התא שקע שיתאים ל

 
 ון הרכבת המעלפיגומים לצורך   .ו

 .וןפיגום לצורך התקנת המעלגם  על הקבלן לספק ולהתקין                  
                 

 ניקוי וצביעת חלקי פלדה .ז
באבץ חם  שעות מניקויים  4תוך גולוונו כל חלקי הפלדה ינוקו בהתזת חול או ניקוי כימי וי                

 מיקרון לפחות. 80בשכבה שעביה 
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 .  פירוט תוצרת החלקים  3
 
 נדרש למלא את פרוט החלקים הר"מ ולצרף להצעתו את נתוני היצרן המתאימים   וןקבלן המעל     

 .ולקבל על כך את אישור היועץ המאשרים את התאמת הציוד המוצע לדרישות     
 , אך אישור היועץ אינו משמש אסמכתא להתאמת  אין להזמין ציוד מחו"ל לפני קבלת אישור היועץ      
 הציוד המאושר לדרישות וזה הינו באחריות הקבלן.     

 

   מ' 2.70 = הרמה ובהמ/ש , ג .150ק"ג ,   003עומס ל  בהנעה טלסקופית יהדראול וןמעל    3.1 

 
 

 ארץ ייצור   יצרן  דגם והספק  אור החלקית 

    ( משאבה )גודל וספיקה א

    מנוע ב

    בוכנה ג

    שסתומים ד

    פיקוד ולוח פקוד  ו

    אינדיקטורים ולחצנים   ז

    כנפי הדלתות  י

    אלקטריים -טור תאים פוטו אי

    תא  בי

     )אם צריך( התקן תפיסה יג

    מנגנון שקילה  ד י

    ווסת מהירות   טו

    "נעלי" התא  טז

      יםפגוש יז

    אינטרקום   יח

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך:____________             _________________ וחתימה  שם הקבלן    
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 כתב כמויות   . 4
 

ויכללו הספקה, התקנה   ע"מוההיטלים, למעט מהמחירים הנקובים יהיו בש"ח ויכללו את כל המיסים 
לשימוש על פי המפרט ולשביעות רצון המזמין. כמוכן יכלול המחיר אחריות   םמושל וןומסירת מעל
 בתקופת האחריות.  יםושרות מלא

 

 
 

  
 
 
 
 

                      
 תאריך ___________                        _______________________ שם הקבלן וחתימה     

        
 סעיף  
         

  
 אור ההספקהית

           
 יח'  

       
 כמות      

           
            מחיר יח'

                       
 )₪( לוכהסך 

 
 

4.01 

 
,  ק"ג 400בהנעה טלסקופית,  הידראולי וןמעל

, מ' גובה הרמה 3.0תחנות,   2מ'/ש,  0.15
קומפלט לפי המפרט, כולל כל החלקים 

גם אם לא הוזכרו   וןהנחוצים להתקנת המעל
וכולל אחריות ושרות בתקופת  במפורש
 האחריות

 

 
 

 קומפ 

 
 

1 

  
 
 
 

מחיר שרות שנתי "רגיל" לאחר תקופת   4.02
האחריות )לשרות מקיף תהיה תוספת של 

50% ) 

   10   שנה 

  
 )ללא מע"מ( 4.0ס"ה סעיף 

 

    
 

 ---------------- 


